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RESUMEN 

En el estudio se analizaron los impactos de los armónicos de corriente en la red eléctrica de una industria del 

polo industrial de Manaus, que se producen durante la fabricación y montaje de productos de informática, con su 

principal fuente de carga no lineal: ordenadores personales, portátiles y tabletas. Los datos fueron recolectados a 

través de la medición durante toda una semana en diferentes áreas de producción de esta industria, utilizando 

analizadores de la calidad de la energía en los diferentes procesos de producción de 13,8 KV y con una carga de 

800KVA. El objetivo principal de este trabajo es presentar un análisis, sobre la base de la inteligencia 

computacional, utilizando la técnica del árbol de decisiones para determinar y cuantificar la distorsión armónica 

en las líneas de producción de este tipo de industria, utilizando mediciones simultáneas de tensiones y corrientes 

y así evaluar cuanto cada proceso impacta en la distorsión armónica total de la industria en el punto de 

acoplamiento común (PAC) con la concesionaria de energía.  

Palabras clave - la calidad de la energía, distorsión armónica total de la tensión, distorsión armónica individual 

de la corriente, Árbol de decisiones.  

ABSTRACT 

This paper approaches the analysis of the current distortion impact due the harmonic frequencies present at the 

power grid of an industry facility at Manaus during the manufacturing process of informatics devices. The reason 

for such frequencies to appear are the presence of non linear loads from personal computers, notebooks and 

tablets. The data were collected in a measurement campaign during a week, using quality energy analyzers at 

different production process supplied by 13,8kV and with a nominal load of  800kVA. The main objective of this 

paper is to present an analysis based on computational intelligence using decision tree to determine and quantify 

the harmonic distortions commonly present at manufacturing process of informatics industries using 

simultaneous measurements of voltage and current to determine which process has the biggest impact in the total 

harmonic distortion at the common coupling point between the factory and the energy dealers. 

Keywords - Energy Quality, Total Harmonic Distortion of Voltage, Total Harmonic Distortion of Individual 

Current, Decision Tree.  

I. INTRODUÇÃO 

A eletrônica de potência exerce, atualmente, nos sistemas elétricos uma grande influência na geração de 

fontes contaminantes ou produtoras de harmônica destacando-se fundamentalmente, as cargas não lineares 

empregadas nas instalações industriais, residências e comerciais. Com isto, contribui-se para o aumento de 

problemas relacionados com a qualidade da energia elétrica fornecida [1][2]. 



 

 

 

 
 Por outro lado, as cargas monofásicas não lineares e de baixa potência que possuem alta representatividade 

na geração de distorções harmônicas e, que estão presentes em grande número, principalmente em aparelhos 

eletrônicos como: fontes de alimentação, notebooks, reatores de lâmpadas fluorescentes, monitores de vídeos, 

tablets e computadores de mesa. A consequência destas distorções harmônicas afetam significativamente as 

cargas conectadas ao Ponto de Acoplamento Comum – PCC de um sistema elétrico de potência [3]. 

A medição de conteúdo harmônico tem sido usado para caracterizar o comportamento de cargas não-lineares, 

para localizar fontes harmônicas e quantificar os níveis de distorções harmônicas em sistemas de energia [4].  

Mesmo em novos conceitos de distribuição de energia elétrica, há uma preocupação com a distorção harmônica 

total (THD) e outros indicadores de qualidade de energia [5]. O THD é o índice harmônico mais comum usado 

para avaliar e medir as condições de variações da Qualidade da Energia em condições não senoidais. 

No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) desenvolveu os Procedimentos de Distribuição 

de Energia (PRODIST)[6]. A atual revisão do PRODIST entrou em vigência em primeiro de janeiro de 2010. 

Dentre os principais objetivos do PRODIST encontra-se o de garantir que os sistemas de distribuição operem 

com segurança, eficiência, qualidade e confiabilidade. O Módulo 8 do PRODIST regula a qualidade da energia 

em redes de distribuição. 

No âmbito da injeção dos harmônicos na rede elétrica, o PRODIST define os limites de correntes e tensões 

apresentados nas Tabelas I e II. 

TABELA I. VALORES GLOBAIS DAS DISTORÇÕES HARMÔNICAS TOTAIS 

Tensão Nominal do 

Barramento 

Distorção Harmônica Total 

de Tensão (%) 

Vn ≤ 1 kV 10 

1 kV < Vn ≤ 13,8 kV 8 

13,8 kV < Vn ≤ 69 kV 6 

69 kV < Vn ≤ 230 kV 3 

 
TABELA II. NÍVEIS DE REFERÊNCIA PARA DISTORÇÕES HARMÔNICAS INDIVIDUAIS DE TENSÃO 

 

Ordem Harmônica 

Distorção Harmônica Individual de 

Tensão [%] 

Vn ≤ 

1 kV 

1 kV 

< Vn ≤ 

13,8kV 

13,8 kV 

< Vn ≤ 

69 kV 

69 kV 

< Vn ≤ 

230 Kv 

Ímpares 

não 

múltiplos 

de 3 

5 7,5 6 4,5 2,5 

7 6,5 5 4 2 

11 4,5 3,5 3 1,5 

13 4 3 2,5 1,5 

17 2,5 2 1,5 1 

19 2 1,5 1,5 1 

23 2 1,5 1,5 1 

25 2 1,5 1,5 1 

> 25 1,5 1 1 0,5 

Ímpares 

múltiplos 

de 3 

3 6,5 5 4 2 

9 2 1,5 1,5 1 

15 1 0,5 0,5 0,5 

21 1 0,5 0,5 0,5 

> 21 1 0,5 0,5 0,5 

Pares 

2 2,5 2 1,5 1 

4 1,5 1 1 0,5 

6 1 0,5 0,5 0,5 

8 1 0,5 0,5 0,5 

10 1 0,5 0,5 0,5 

12 1 0,5 0,5 0,5 

> 12 1 0,5 0,5 0,5 

 
Apesar da legislação vigente não penalizar as indústrias pela geração de correntes harmônicas no sistema de 

energia, já há sinalização de que em breve a ANEEL divulgará nova legislação para avaliar os impactos oriundos 



 

 

 

 
das indústrias, conforme citação da nota técnica 0083/2012-SRD/ANEEL [7] onde a mesma faz referência a 

norma australiana que impõe valores de referência para a distorção harmônica da tensão (a serem observados 

pela distribuidora) e outros à corrente harmônica de equipamentos conectados na rede (a serem observados pelo 

consumidor).   

Os efeitos das distorções harmônicas incluem: o aumento dos valores de pico de tensão (pode levar o sistema 

de isolamento à ruptura); o aumento dos valores de eficaz (RMS) ( leva a aumentar as perdas de potência) e o 

aumento da tensão e corrente de espectro de frequência (vibrações adicionais e desgaste mecânico) [8][9][10]. 

De fato, a circulação de correntes harmónicas produz aquecimento adicional em transformadores, cabos de 

alimentação, motores e alternadores, bem como avarias no sistema de correção do fator de potência. Além disso, 

problemas inesperados em dispositivos de proteção, operação errada em equipamentos eletrônicos sensíveis 

(computadores, equipamentos de comando e controle, etc.) e erros nos valores dos equipamentos de medição 

(por exemplo, balanças industriais eletrônicas, dosímetros eletrônicos, etc.) pode ocorrer [9].  

Com o objetivo de avaliar o impacto das cargas não-lineares em uma fábrica de computadores e permitir a 

antecipação com relação a legislação que em breve deverá surgir, foram definidas em conjunto com a indústria e 

os pesquisadores a metodologia a ser aplicada no referido trabalho: Instalar 5 medidores de qualidade de energia 

durante 7 dias em diferentes circuitos, coletar os dados, converter os dados, aplicar técnicas estatísticas, aplicar 

técnica de mineração de dados, aplicar inteligência computacional, avaliar os resultados.  

Assim, esse artigo apresenta a análise através de árvore de decisão para identificar o impacto das 

componentes harmônicas individuais de corrente das cargas não lineares oriundas de equipamentos de 

informática no THDv da tensão de entrada de uma indústria montadora desses equipamentos. 

 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Optou-se pela metodologia KDD (Knowledge Discovery in Databases) ou Processo de Descoberta de 
Conhecimento em Base de Dados [11][12][13][14][15], pelo fato da mesma possuir características necessárias 
para a manipulação de grandes volumes de informações. Igualmente, o seu uso é justificável tendo em vista a 
necessidade de sistemas baseados em inteligência computacional.  

No processo de descoberta de conhecimento em bases de dados, empregam-se várias etapas que se interligam 
como: seleção, pré-processamento, transformação, Mineração de dados e interpretação. Como demonstrado na 
Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as várias técnicas de mineração de dados utilizadas em analises, selecionou-se a técnica de árvore de 

decisão [14][16][17]. A técnica selecionada foi definida por apresentar as seguintes características: um problema 

complexo é decomposto em subproblemas mais simples, recursivamente a mesma estratégia é aplicada em todos 

 
Figura 1. Processo de descoberta de conhecimento em bases de dado, Fonte: NEVES (2003, p. 28) 

 



 

 

 

 
os subproblemas, Por levar em conta o atributo mais relevante na tomada de decisão, ser de mais fácil 

compreensão pela maioria das pessoas, escolher e representar os atributos por ordem de importância, ser de fácil 

apresentação em forma de árvore, considerando-se que as características apresentadas por esta técnica são 

aplicáveis para o estudo em questão, decidiu-se utiliza-la para a tomada de decisão. 

De acordo com as etapas descritas no processo de descoberta do conhecimento KDD, adotou-se neste estudo 

o mesmo modelo de desenvolvimento.  

 A etapa de Seleção 

Os dados oriundos das medições foram coletados utilizando os analisadores de qualidade da energia elétrica 

(QEE) fornecida pela subestação para as linhas de produção de uma indústria do PIM, objeto deste estudo. 

Utilizou-se para este experimento Cinco (5) analisadores de QEE para monitorar Quatro (4) pontos nas saídas de 

energia elétrica, no chão de fábrica, e mais 1 ponto monitorando do transformador que alimenta a subestação da 

industria conforme exibe a Fig. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Modelo Conceitual do processo de Extração de dados 

A massa de dados capturada pelos analisadores foi obtida no formato de texto, do tipo CSV (comma-

separated values). Ao gerar os arquivos do tipo CSV, os dados inseridos neste arquivo são importados para um 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD, utilizando a ferramenta de importação de dados do Postgres 

[18], e por fim, armazená-los em tabelas respectivamente a cada característica de modelo de dados.  A exemplo 

disto, os dados referentes à Fase A, coletados, é armazenado na coluna thd_fase_a_entrada, do total de distorção 

Harmônica de tensão como demonstra a Tabela VII. 

III. DADOS NA BASE (SGBD) 

 

 

 

 

 

As variáveis analisadas, pertinentes às harmônicas de corrente, são de ordem 3°, 5°, 7°, 9° e 11° no ambiente 
fabril; e na entrada do transformador selecionou-se a Distorção Harmônica Total de tensão (Total Harmonic 
Distortion) THDv em percentual[1]. As harmônicas causadoras dos maiores impactos nas redes elétricas são de 
ordem 3°, 5° e 7°. 

Data 

coleta 

hora Thd fase_a 

entrada 

H3_i_ 

burning 

H5_i_ 

burning 

H7_i_ 

burning 

2014-06-03 13:46:00 2.16 0.0750 0.0319 0.0312 

2014-06-03 13:47:00 2.24 0.0743 0.0317 0.0310 

2014-06-03 13:48:00 2.27 0.0749 0.0321 0.0314 

 

 
Fig. 2. Modelo Conceitual do processo de Extração de dados 



 

 

 

 
As outras variáveis que compõem este estudo representam: os turnos (representando os diversos turnos em 

que o ambiente fabril está em atividade e suas respectivas folgas) e o momento de cada registro realizado pelos 

analisadores de QEE (data e hora da ocorrência).  

 A etapa de pré-processamento 

Depois da coleta dos dados na etapa de seleção, os resultados obtidos deste processo são submetidos a fase 
pré-processamento onde são realizados os processos de filtragens, para eliminação de dados redundantes, 
inconsistentes e recuperação de dados incompletos, nesta etapa também são utilizados métodos de redução e 
transformação para diminuir a quantidade de variáveis, visando com isto melhorar o desempenho do algoritmo 
que será utilizado na analise. Nessa fase executou-se a  discretização dos dados contínuos, com objetivo de 
transforma-los em intervalos ou conjuntos de dados menores e mais fáceis de serem analisas. O filtro executado 
foi de discretização não supervisionada com Cinco (5) faixas por equalização dos dados por frequência para 
todos os atributos analisados. 

 A etapa de Transformação dos dados 

Após os processos de aquisição, limpeza, filtragens os dados são transformados em formatos utilizáveis, 
navegáveis. Pelo processo de aprendizagem de acordo com o algoritmo escolhido na fase seguinte. 

 A etapa de Mineração de dados (Dataming) 

 Através do emprego da técnica de classificação por árvore de decisão será possível gerar conhecimentos 
para auxiliar na tomada de decisão sobre as analises das harmônicas que estão causando maiores impactos na 
rede elétrica da indústria. 

A TABELA IV demonstra o conhecimento originado pela aplicação da técnica de árvore de decisão sobre 
uma base de dados, empregando o algoritmo C4. 5 [14] que em alguns softwares de Inteligência Computacional 
é conhecido por J48. Os resultado apresentados foram implementado no software de mineração de dados 
WEKA[19].  

IV. DADOS ALGORITMO J48 NO WEKA 

Dados Analisados Resultados Obtidos 

Instâncias corretamente classificados 2747 com 90.6601%  

Instâncias incorretamente 

classificados 

283 com 9.3399% 

Estatística Kappa  0,8832 

A média de erro absoluto 0,0595  

K & B Informação Relativa 

Pontuação  

260664.6525% 

K & B Informações Pontuação  6051.977 bits  

1,9974 bits / exemplo 

Complexidade da Classe | ordem 0  7034.8954 bits 

 2,3217 bits / instância 

Complexidade da Classe | esquema  1109.2512 bits 

 0,3661 bits / instância 

Melhoria Complexidade (sf)  5925,6442 bits 

 1,9557 bits / instância 

Raiz do erro médio quadrado  0,1725 

Erro Relativo absoluto 18,599% 

Raiz relativa erro quadrado 43,126% 

Cobertura dos casos (0,95 nível) 99,571% 

Rel. média. Tamanho da região (0,95 

nível) 

31,7624% 

Número total de instâncias 3030 

 
Os softwares de inteligência computacional utilizados na mineração dos dados e nas analises e tomada de 

decisões foram WEKA 3.7[19] e RapidMiner 5[20]. 

 Interpretação e Avaliação 

Após a identificação dos padrões, o sistema interpreta os dados resultantes do processo do KDD, transforma-

os em conhecimento que por sua vez darão suporte a tomada de decisões, muitas decisões são tomadas a partir 

do conhecimento do especialista.  

 



 

 

 

 
3. INDÚSTRIA DE MANUFATURA DE PRODUTOS ELETRO–ELETRONICOS (COMPUTADORES) 

- ESTUDO DE CASO 

O referido trabalho foi desenvolvido a partir da coleta de dados em uma Indústria de manufatura de produtos 

eletroeletrônicos instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM).  

Com a parceria firmada com a Indústria de Produtos Manufaturados que possuía objetivos de anteciparem-se 

à nova legislação que irá avaliar os impactos das correntes harmônicas oriundas das indústrias e também o de 

melhorar os seus indicadores de qualidade de energia, foram feitas as coletas dos dados. 

A característica principal é que a fábrica em análise monta computadores pessoais, monitores de 

computadores, notebooks e tablets. Produtos estes que são geradores de distorções harmônicas.  

Durante a coleta dos dados, a fábrica trabalhava em 2 turnos de segunda a sexta, sendo o primeiro turno de 

06:00 às 15:48 e segundo de 16:00 às 01:30. Durante esse período a mesma estava produzindo notebooks e 

tablets.   

Foram escolhidos para a coleta de dados os seguintes pontos: saída do quadro de alimentação (220/127V), 

circuito que alimenta as centrais de ar condicionado, circuito que alimenta a sala de compressores, circuito que 

alimenta a linha de teste de notebook, com aproximadamente 900 notebooks ligados simultaneamente, circuito 

que alimenta a sala de montagem de tablets, com aproximadamente 140 tablets ligados simultaneamente.  

Nestes pontos, foram instalados 5 medidores de qualidade de energia HIOKI PW3198, conforme está 

evidenciado na Fig. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Pontos de Instalações dos Medidores de Qualidade Energia Elétrica 

As Tabelas III, IV, V, VI e VII descrevem os detalhes dos quadros de alimentacão e as 

características técnicas e de geração de harmônicas de cada circuito, os tipos de cargas, bem 

como, Os detalhes dos períodos que permaneceram alimentados. 

TABELA V. SUBESTAÇÃO 

Saída do Transformador de 1000kVA 220/127V, Alimenta  a planta da 

Industria um Disjuntor Trifásico 3200A. 

Cargas 

Lineares 

Cargas de Fonte Chaveada: THDi > 93%.   

Harmônicas: 3 (78%), 5 (44%), 7 (17%) ... 15 

Cargas 

Não 

lineares 

Cargas de inversores de frequência: THDi > 100%.   

Harmônicas: 5 (81%), 7 (74%), 11 (42%), 13 (30%), 17 e 

19, Cargas  dos 5 UPSs de 80kVA ,  característica é: TDHi 

> 30%, Harmônicas: 5 (28%), 7 (5%), 11(6%) e 13 (6%) 

Cargas das lâmpadas fluorescentes:  TDHi > 50% 

Harmônicas: 3, 5, 9 e 11 



 

 

 

 
TABELA VI. CENTRAIS DE ÁR-CONDICIONADO 

04 Centrais de Ar-condicionado, Cada Central funciona com 2 

compressores de 15TR (52,75 kW) 

Circuito de 

Carga Linear  

Baixo impacto na distorção harmônica 

Horário Disponível entre 05:30 até 01:30 de segunda a 

sexta. No final de semana fica desligado 

TABELA VII.  LINHA BURNING TEST 

500 notebook de 65W cada bifásico,  fonte chaveada de 65W,  Corrente 

de Carga Nominal: 3,42 A, Potência de Saída Nominal : 65W, Regulação 

de Saída Total: +/- 5%, Regulação de Linha: +- 3%, Ripple: 200mV (pico 

a pico). Ruído: 380mV (pico a pico) e THD, V < 2% 

Cargas 

Lineares 

 

Cada notebook fica ligado por 1 hora e é substituído por 

outro. No período de 01:30 às 06:00 ficam ligados os 

notebook do dia anterior. Durante o final de semana os 

notebooks ficam ligados na rede elétrica. Todos os 

notebooks são alimentados por um No-Break (UPS) de 

80kVA. 

Carga oriunda de Fonte Chaveada.  THDi > 93%. 

Harmônicas: 3 (78%), 5 (44%), 7 (17%) ... 15 

A linha estava ligada em UPS de 80kVA e cuja 

característica é: TDHi > 30%  Harmônicas: 5 (28%), 7 

(5%), 11(6%) e 13 (6%) 

TABELA VIII. PRODUÇÃO DE TABLETS 

10 Impressoras Laser com 57,96W cada, Quatro (4) Balanças Eletrônicas 

com 15W cada, 10 parafusadeiras elétricas com motor de 40W cada, 11 

switch de rede com 10,3 W cada, 4 Monitores de LED com 45W cada, 01 

Computador DeskTop de 352W, 1 Ferro de Soldar de 70W, 03 Ionizador 

de Ar com 26,4 W cada, 8 impressora de etiqueta com 110W cada, 17 

notebooks com 65W cada, 25 lâmpadas LED com 20W cada, 12 

dispensador eletrônico de parafusos com 6W cada e Em torno de 140 

tablets ligados em teste com 10W cada 

Cargas 

Lineares 

A maioria das cargas são de Fonte Chaveada. 

THDi > 93%. 

Harmônicas:3(78%), 5(44%), 7(17%)...15 

Existindo também as parafusadeiras elétricas com as 

seguintes características harmônicas: 

THDi > 100%. 

Harmônicas: 5 (81%), 7 (74%), 11 (42%), 13 (30%), 17 e 

19, A linha estava ligada em UPS de 80kVA e cuja 

característica é: TDHi > 30% 

Harmônicas: 5 (28%), 7 (5%), 11(6%) e 13 (6%) 

A Sala funciona de Todos os equipamentos e tablets são 

alimentados por um No-Break (UPS) de 80kVA. 

Período 06:00 às 01:30 do dia seguinte de segunda a sexta, onde os 

equipamentos da linha são desligados. No período de 01:30 

a 06:00 ficam alguns tablets ligados. 

TABELA IX. COMPRESSORES E BOMBAS 

01 Compressor de 75 CV (55,93 kW),01 Bomba de Recalque de 25 CV 

(18,64 kW) e uma Bomba de Torre de 25 CV (18,64 kW) 

Circuito de 

Carga Linear 

com baixo impacto na distorção harmônica 

Período Disponível entre 05:30 até 01:30 de segunda a sexta. 

No final de semana fica desligado 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

No presente estudo, buscou-se avaliar como as correntes harmônica de ordem 3, 5, 7, 9 e 11 provenientes dos 

processos da indústria analisada: burning, tablets, compressor e centrais de ar, influenciam na taxa de distorção 

harmônica total de tensão (THDv) da subestação de entrada da industria. Para tal, construiu-se, por meio do 

algoritmo C4.5, uma árvore de decisão que relaciona as correntes harmônicas de ordem 3, 5, 7, 9 e 11 com o 

THDv do secundário do transformador de entrada da subestação da industria, cujo nível de tensão é 220 V. 

A árvore de decisão criada apresentou como nó raiz a corrente do 7º harmônico do processo de tablets, o que 

indica que essa corrente harmônica apresenta uma correlação linear significativa com o THDv da entrada da 



 

 

 

 
indústria. Em virtude da árvore de decisão criada pelo software de mineração de dados ser bastante grande, 

escolheu-se três sub-árvores que são capazes de generalizar o conhecimento adquirido com o uso da técnica 

empregada na avaliação dos dados.   

Analisando a sub-árvore 1, Fig. 5, pode-se observar que, tanto no segundo turno quanto no intervalo da 

madrugada, o valor THDv se manterá entre 2,705 e 3,085%  se a corrente do 7º harmônico se mantiver entre 

3,75 e 4,85%, ou seja, praticamente somente a corrente do 7º harmônico do processo de tablets seria o suficiente 

para obter o valor do THDv, porém o mesmo não aumentaria para valores acima de 4,85% ou diminuiria para 

valores abaixo de 3,75%.  

Durante o 1º turno, se a corrente do 7º harmônico do processo de tablets estiver, entre 3,75 e 4,85%, o valor 

do THDv de tensão dependerá do dia da semana, e da corrente do 3º harmônico do processo de tablets ou do 5º 

harmônico do processo centrais de ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sub árvore 1 (fase A) 

Analisando a sub-árvore 2 Fig. 6, pode-se observar que, caso o valor da corrente do 7º harmônico do 

processo de tablets apresente um valor entre 3,35 e 3,75 %, durante o primeiro turno, o valor do THDv no 

secundário do transformador de entrada da industria dependerá do dia da semana e da corrente do 7º harmônico 

do processo centrais de ar. No entanto, durante o segundo turno, o THDv dependerá da corrente do 7º harmônico 

do processo centrais de ar e da corrente do 5º harmônico do processo compressor. Além disso, deve-se notar que 

nessa sub-árvore, o mínimo e máximo valor que o THDv  atingirá é 2,305% e 3,085%, respectivamente. 

Figura 5 – Sub-árvore 2 (fase A) 

 

 

 



 

 

 

 
 

Analisando a sub-árvore 3, Fig. 7, pode-se verificar que, se a corrente do 7º harmônico do processo de tablets 

for maior que 4,85% e a corrente do 5º harmônico do processo de tablets for maior que 3,05%, o THDv 

apresentara um valor igual ou maior que 3,085%. Logo, o aumento do THDv no secundário do transformador de 

entrada da subestação da industria está fortemente relacionado com o aumento das correntes do 7º e 5º 

harmônicos, conforme pode ser visualizado na Fig. 3. Além disso, caso a corrente do 5º harmônico do processo 

de tablets se mantiver entre 1,65 e 3,05%, a corrente do 5º e 7º harmônico do processo de burning propiciarão o 

aumento do THDv para níveis acima de 3,085%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Sub Árvore 3 (fase A) 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Considerando os aspectos analisados no experimento entende-se que a aplicação da técnica de árvore de 

decisão resultou que os impactos mais significativos foram detectados nas harmônicas de 5
a
 e 7

a
 ordem devido 

às características do processo desenvolvido pela linha de tablets que apresentou a 7
a
 harmônica sendo a de 

maior impacto de distorções no processo fabril da indústria. De acordo o PRODIST [9] no módulo 8, e a norma 

IEEE[21], que regulamentam os níveis mínimos e máximos de distorções harmônicas nas redes elétricas, a 7
a
 

harmônica da linha de tablets apresentou os níveis mais elevados de distorções harmônicas em vários períodos e 

datas diferentes no decorrer da execução do seu processo. Os demais processos da indústria tiveram uma baixa 

geração ou quase nenhuma geração de impactos de harmônicos na rede elétrica. 
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