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Resumen—La formulación del barrido de frecuencia en 
coordenadas de fase, además de facilitar la modelación más 
precisa de las redes desequilibradas, permite especificar 
inyecciones de armónicos de cualquier tipo: monofásicas o 
trifásicas de la secuencia deseada. Por lo que puede estudiarse el 
efecto de las cargas no lineales de acuerdo a sus características y 
conexión al circuito. El presente trabajo desarrolla el modelo en 
coordenadas de fase de una red eléctrica desequilibrada, 
considerando la representación de bancos de transformadores 
monofásicos de tres o dos transformadores, así como otros tipos 
de asimetrías que pueden encontrarse en los sistemas eléctricos 
de instalaciones industriales, de edificios comerciales o de 
servicio. El modelo desarrollado se prueba con un ejemplo 
sencillo de un sistema delta a cuatro hilos que permite destacar 
las posibilidades del modelo en coordenadas de fase. 

 
Palabras Claves— Análisis de armónicos, barrido de 

frecuencia, coordenadas de fase.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
El análisis de redes eléctricas desequilibradas ha transitado 

de la utilización de modelos en componentes de secuencia a 
modelos en coordenadas de fase [1-2]. 

Tanto en las redes eléctricas de instalaciones industriales, 
como en las de instalaciones comerciales o de servicio, 
aparecen situaciones que ameritan el uso de modelos de este 
tipo. 

Dentro de las técnicas empleadas para el análisis de 
armónicos, el barrido de frecuencia ocupa un lugar especial 
por su empleo en la detección de posibles resonancias en la 
red, lo que la convierte en una herramienta muy empleada 
para el diseño de filtros de armónicos [3-4]. 

La formulación en coordenadas de fase de este método, 
además de facilitar la modelación más precisa de las redes 
desequilibradas, permite especificar inyecciones de armónicos 
de cualquier tipo: monofásicas o trifásicas de la secuencia 
deseada. Por lo que puede estudiarse el efecto de las cargas no 
lineales de acuerdo a sus características y conexión al 
circuito. 

Diferentes publicaciones han tratado la modelación 
trifásica de la red [1-3, 5, 6]. No obstante, la presencia de 
asimetrías importantes en la red hace necesario incorporar 
nuevos modelos en coordenadas de fase para representar los 
bancos de transformadores monofásicos de tres o dos 
transformadores en sus distintas conexiones [7-10]. Se ha 

utilizado un barrido de frecuencia en coordenadas de fase 
para analizar sistemas en conexión estrella [11-13], no 
obstante, no se han analizado los sistemas delta de cuatro 
hilos que son muy empleados en la distribución secundaria. 

El presente trabajo desarrolla el modelo en coordenadas de 
fase de una red eléctrica desequilibrada, considerando la 
representación de bancos de transformadores monofásicos de 
tres o dos transformadores, así como otros tipos de asimetrías 
que pueden encontrarse en los sistemas eléctricos de 
instalaciones industriales, de edificios comerciales o de 
servicio. 

El modelo desarrollado se prueba con un ejemplo sencillo 
de un sistema delta a cuatro hilos que permite destacar las 
posibilidades del modelo en coordenadas de fase. 

II. BARRIDO DE FRECUENCIA 
El barrido de frecuencia es la técnica más sencilla y 

comúnmente empleada para el análisis de armónicos y 
presenta los mínimos requerimientos de datos [3-4]. En 
esencia, el barrido de frecuencia determina la respuesta de 
frecuencia de una red vista desde un nodo particular de la 
misma. 

Típicamente, se inyecta una corriente de 1 pu de una 
frecuencia dada en el nodo de interés y se calcula el voltaje 
que aparece en dicho nodo. Este cálculo se repite para el 
rango de frecuencias que se estudia utilizando un incremento 
determinado para los pasos de frecuencia empleados. 

El proceso se basa en resolver le expresión matricial: 

 )()()( fff IZV           (1) 
Donde V(f), Z(f) e I(f), son el vector de tensiones, la matriz 

impedancia y el vector de las inyecciones de corriente para 
cada frecuencia f. 

En un estudio típico, solo el elemento k del vector I(f) tiene 
valor unitario, mientras el resto es cero. De forma que el 
vector V(f) resultante se correspondería con la columna k de la 
matriz impedancia para dicha frecuencia. 
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El elemento Vk
(f) es la tensión de frecuencia f que se 

produce en el nodo k cuando se inyecta una corriente unitaria 
de dicha frecuencia en dicho nodo. En otras palabras, se 
corresponde con la impedancia equivalente de Thevenin del 
nodo k, Zk,k

(f). 
Cada elemento Vm

(f) con m ≠ k, representa la tensión de 
frecuencia f que aparece en el nodo m por una inyección en el 
nodo k. Es decir, se corresponde con la impedancia 
transferencial Zm,k

(f).  
Concluido el procedimiento se obtienen las características 

contra frecuencia de la impedancia equivalente y las 
impedancias transferenciales. 

Este tipo de estudio es la herramienta más efectiva para 
detectar resonancias en el sistema y ha sido ampliamente 
utilizada para el diseño de filtros. 

La matriz impedancia de la red para cada frecuencia se 
determina como la inversa de la matriz admitancia Y(f) que se 
construye a partir de los modelos establecidos para los 
diferentes elementos del sistema eléctrico [3-4]. 

Utilizado los modelos para secuencia positiva, negativa o 
cero, pueden obtenerse las características de impedancia 
contra frecuencia para inyecciones de las distintas secuencias, 
lo que permite ampliar las posibilidades del estudio y su 
aplicación a sistemas desequilibrados. 

Sin embargo, algunos tipos de redes eléctricas de 
distribución, sistemas eléctricos industriales o instalaciones 
comerciales y de servicio, son tan desequilibrados que en este 
tipo de redes puede lograrse una modelación más efectiva de 
empleando modelos en coordenadas de fase en contraposición 
a los tradicionales modelos en componentes de secuencia. 

En esencia, la modelación en coordenadas de fase es capaz 
de determinar la tensión en todos los puntos o nodos de 
interés con respecto a un nodo de referencia que en general es 
la tierra, pero que en el caso de un sistema no aterrado, o 
asimétrico como el sistema delta de cuatro hilos, es un nodo 
ficticio de referencia. 

 
Fig. 1. Tensiones de fase según la modelación en coordenadas de fase para 

esquemas delta o estrella a cuatro hilos. 
 
El barrido de frecuencia en coordenadas de fase, a 

diferencia de su variante en componentes de secuencia, no 
puede inyectar corriente en un solo nodo (fase) de la red 
multifásica, ya que es preciso especificar el nodo (fase) de 

retorno para dicha inyección. 
Esta aparente dificultad es una ventaja del método, ya que 

permite especificar inyecciones de cualquier tipo: 
monofásicas o trifásicas de la secuencia deseada. Por lo que 
puede estudiarse el efecto de las cargas no lineales de acuerdo 
a sus características y conexión al circuito. 

Si ahora V (f), Z (f) e I (f), son el vector de tensiones, la 
matriz impedancia y el vector de las inyecciones de corriente 
para cada frecuencia f en coordenadas de fase. La 
determinación de las tensiones de fase para estímulos diversos 
se realiza de la siguiente manera: 

Una inyección monofásica entre los nodos k y m (retorno) 
se representa mediante una corriente de +1 pu en el nodo k y 
de -1 pu en el nodo m, obteniendo el siguiente resultado.  
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Por su parte, una inyección trifásica de secuencia positiva 

en los nodos k, m y t se calcularía mediante: 
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Como se ve, cualquier tipo de inyección: monofásica, 

bifásica o trifásica puede representarse en este tipo de 
modelación de la red, lo que le da una gran versatilidad al 
barrido de frecuencia. 

Una vez obtenidas las tensiones de fase con respecto al 
nodo de referencia, pueden determinarse las tensiones de fase 
a fase mediante la diferencia entre las tensiones de fase 
calculadas. 

III. IMPLEMENTACIÓN 
Para implementar el barrido de frecuencia en coordenadas 

de fase, se ha considerado una modelación capaz de 
representar la red con un grado de detalle considerable. 

Cada fase (A, B, C), tap central entre dos fases (AB, BC, 
CA) o neutro de la conexión estrella se representan por nodos 
independientes. Todos los nodos declarados en la lista de 
nodos son permanentes y nunca se eliminan, a diferencia de 
los neutros flotantes que se crean cuando se declara un 
elemento en conexión estrella, los que se eliminan en el 
proceso de formación del modelo.  

La base del método radica en la formación de la matriz 
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admitancia de la red para cada frecuencia, la que se compone 
adicionando las submatrices admitancia de los diferentes 
elementos que integran el sistema eléctrico: transformadores, 
alimentadores, máquinas y otros elementos pasivos como 
bancos de capacitores, etc. 

A. Transformadores 
El modelo de los transformadores trifásicos y de los bancos 

de transformadores monofásicos es una de las partes más 
complicadas del modelo de la red, por la diversidad de 
conexiones y configuraciones posibles.  

No obstante, este problema puede simplificarse si se 
representa cada transformador trifásico como un banco de tres 
transformadores monofásicos y se realiza el análisis por 
separado a cada una de las unidades monofásicas 
componentes de los bancos de transformadores [7-9]. 

Se consideran los casos de transformador monofásico con 
cuatro y cinco terminales. 

 
Fig. 2. Transformador de cuatro terminales. 

Si se introduce h como la relación de la frecuencia f a la 
nominal, la impedancia serie del transformador a la 
frecuencia f es: 

jhXRyZ  /1          (5) 
En el cálculo de Z puede considerarse el efecto pelicular 

añadiendo una resistencia de valor 80X en paralelo a la 
reactancia [3-4]. 

Siendo y la admitancia serie del transformador a la 
frecuencia f, y dado que  y  representan las posiciones de 
los taps por primario y secundario, la matriz admitancia del 
transformador monofásico con cuatro terminales es: 
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Debe aclararse, que en caso de que el devanado primario o 

secundario esté conectado de fase a fase (conexión delta), la 

derivación correspondiente,  o  se multiplica por 3 . 
Los nodos 1 y 3 son siempre una fase, mientras que los 

nodos 2 y 4, pueden ser una segunda fase (conexión delta) o 
un neutro (conexión Y). En caso de que un neutro esté 
conectado directamente al nodo de referencia, se extrae la fila 
y columna correspondientes de la matriz. 

Un transformador con derivación central en el secundario 
tiene cinco terminales 

 
Fig. 3. Transformador de cinco terminales. 

La matriz admitancia de este tipo de transformador es: 
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Donde m es la relación entre la impedancia del primario y 
del secundario del transformador [10]. 

En este caso, el nodo 4 siempre es una segunda fase, y el 5 
es el neutro por secundario de un sistema delta a cuatro hilos. 
No obstante, el nodo 5 nunca puede eliminarse, pues en la 
modelación realizada, no está conectado al nodo de 
referencia, por lo que tiene que tratarse como una fase más. 

La matriz admitancia del banco de transformadores se 
forma por la superposición de la submatriz de cada 
transformador que lo compone. 

Una vez que se obtiene la matriz admitancia del banco, los 
nodos que representan el neutro de los devanados en conexión 
Y no aterrada, pueden eliminarse por álgebra de matrices, 
dado que la corriente es cero por el neutro en este caso. 

En el modelo en coordenadas de fase, los desfasajes que se 
producen entre primario y secundario, debido a las 
conexiones de los transformadores, se determinan de forma 
natural y no tienen que especificarse, lo que si es necesario 
considerar en los modelos en componentes de secuencia. 

B. Alimentadores 
La representación de los alimentadores se realiza por el 

circuito  para líneas cortas y empleando la formulación 
habitualmente utilizada en programas de este tipo [3].  

Calculadas las impedancias serie de los conductores para la 
frecuencia deseada, se forma la matriz de impedancias de la 
línea (cable) en dependencia del número de conductores 
(fases) que posea.  

Con respecto a la susceptancia capacitiva de los cables, se 
utilizan los valores tabulados para distintos tipos de cables en 
función de su voltaje y sección, que se ofrecen en [15], etc. 

C. Máquinas rotatorias 
En las máquinas sincrónicas y de inducción, el campo 

magnético giratorio creado por los armónicos del estator gira 
a una velocidad significativamente superior a la del rotor, lo 
que provoca que la impedancia a frecuencias armónicas se 
aproxime a la impedancia de secuencia negativa de la 
máquina [3-4]. 
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D. Cargas pasivas 
Las cargas pasivas lineales tienen un efecto significativo 

en la respuesta de frecuencia del sistema, principalmente en 
la cercanía de las condiciones de resonancia.  

Los modelos más generalmente empleados en la 
bibliografía [3-4] para este tipo de cargas son el modelo 
paralelo y el modelo serie. 

E. Otros elementos 
Otros elementos pasivos, como bancos de capacitores, 

filtros de armónicos, etc. pueden representarse como arreglos 
de impedancias entre fase y neutro o entre fase y fase, lo que 
da la posibilidad de estudiar el efecto de asimetrías en estos 
elementos.  

IV. EJEMPLO 

Como ejemplo de prueba, se ha tomado un pequeño sistema 
delta a cuatro hilos de 120/240 V, que se suministra por un 
banco de transformadores estrella abierta – delta abierta. 

El listado de nodos y las fases disponibles en cada uno se 
ofrecen en la siguiente tabla. 

TABLA I 
DATOS DE  LOS NODOS 

Nodo Fases Neutro Tensión 
(V) 

1 A B   Tierra 13800 
2 A B C AB  240 
3 A B C AB  240 
4 A B C AB  240 
5 A B C AB  240 

 
El banco de transformadores de conexión estrella abierta – 

delta abierta se alimenta del sistema de 13.8 kV que tiene una 
capacidad de cortocircuito trifásico de 50 MVA y una 
relación X/R = 10. 

TABLA II 
DATOS DEL BANCO DE TRANSFORMADORES 

Transformador Primario Secundario kVA R 
(%) 

X 
(%) Nodo Fases Nodo Fases 

Alumbrado 1 A Tierra 2 A B AB 50 1.0 3.0 
Fuerza 1 B Tierra 2 B C  15 1.0 3.0 

 
Con excepción de la carga trifásica en el nodo 2, el resto 

son cargas monofásicas conectadas según la siguiente tabla. 
Todas las cargas se han representado por el modelo serie para 
el barrido de frecuencia. 

TABLA III 
DATOS DE LAS CARGAS 

Carga Nodo Fases kW kVAr 
1 2 Trifásica 15.0 12.5 
2 3 A AB 5.0 2.5 
3 3 AB B 5.0 2.5 
4 4 C A 5.0 2.5 
5 5 A AB 5.0 2.5 

 
En el nodo 2 está conectado un banco de capacitores 

trifásico de 15 kVAr en conexión delta. 
El barrido de frecuencia se realizó desde la frecuencia 

fundamental de 60 Hz, hasta 1260 Hz (armónico 21) con 

incrementos de 1 Hz. 
TABLA IV 

DATOS DE LOS ALIMENTADORES 

Cable Nodo 
inicio 

Nodo 
Final Fases Calibre 

AWG 
Longitud 

(m) 
1 2 3 A B C AB 1/0 25 
1 3 4 A B C AB 1/0 25 
1 4 5 A B C AB 1/0 25 

 
La Fig. 4, muestra el comportamiento de las tensiones de 

fase a fase en el nodo 2, ante una corriente trifásica de 1 pu 
que se inyecta en las fases A, B, C de dicho nodo. 
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Fig. 4. Tensiones de fase a fase en el nodo 2 por una inyección trifásica de 
secuencia positiva en dicho nodo 

Es interesante destacar el diferente comportamiento con la 
frecuencia de los voltajes entre las distintas fases del nodo 2, 
lo que se debe a las asimetrías estructurales de la red. 
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Fig. 5. Tensiones de fase a fase en el nodo 2 por una inyección monofásica entre 
las fases A y B de dicho nodo 

 Como se ve en la Fig. 4, hay dos picos de resonancia 
cercanos a los armónicos 7mo y 15vo, no obstante, las tensiones 
Vbc y Vca son más incrementadas por la inyección del 7mo 
armónico, mientras que las tensiones Vab, Va-ab y Vab-b son 
más afectadas por el armónico 15. 

Con respecto a inyecciones monofásicas entre cada par de 
terminales del propio nodo 2, pueden destacarse las 
diferencias entre las Fig. 5-7. 
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Una inyección entre los terminales A-B (Fig. 5) provoca 
una resonancia muy pronunciada al armónico 15 para todas 
las tensiones. 
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Fig. 6. Tensiones de fase a fase en el nodo 2 por una inyección monofásica entre 
las fases B y C de dicho nodo 

Sin embargo, una inyección entre los terminales C-A  (Fig. 
7) provoca una resonancia mayor de las tensiones Vbc y Vca 
cercana al 7mo armónico y un menor efecto a la tensión Vab 
para el armónico 15. Por su parte, una inyección entre B-C 
(Fig. 6), tiene un efecto semejante al de la inyección trifásica, 
etc. 
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Fig. 7. Tensiones de fase a fase en el nodo 2 por una inyección monofásica entre 
las fases C y A de dicho nodo 

V. CONCLUSIONES 

El modelo desarrollado para el barrido de frecuencia es 
capaz de representar con buena precisión las redes 
desequilibradas que pueden encontrarse en instalaciones 
industriales, de edificios comerciales y de servicio. 

La formulación desarrollada, permite especificar 
inyecciones de armónicos de cualquier tipo: monofásicas o 
trifásicas de la secuencia deseada. Por lo que puede estudiarse 
el efecto de las cargas no lineales de acuerdo a sus 
características y conexión al circuito. 
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